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DETALHE DO POSTE
i
LEGENDA:
el : :ﬂ BM COM 1 LUMINARIAS LED 150W-
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- —— : :ﬂh .
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- Swperposte o Rrskoor
- Substiiuicio de Supcrts Pétalos @ Lumindrios
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DISUUNTOR GERAL

QUADRO DE COMANDO E DISJUNTORES
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AMARRAGAO MINIMO 6 VOLTAS ARAME 14 AWG
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DIAGRAMA MULTIFILAR

Sem Escala

Quadro de Cargas (QM3)
Clrculto | Descricao | Esquemna | Método [ Tensao | Pot. total Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot.- S Pot.-T [ Status
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) W)

Qb1 3F+T F2 220V 12705 12070 R+S+T 4085 4035 3950 OK

TOTAL 12705 12070 R+S+T 4085 4035 3950
Quadro de Demanda (QD3)

oo d Poténcia instalada |Fator de demanda | Demanda

lpodecarga  |yp) (%) (KVA)
Uso Especifico |12.70 100.00 12.70

TOTAL 12.70
Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tenséo | iiuminagéio (W) | lluminagéo (W) | Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-S Pol-R | Pot-T |Status
de inst (V) 150 240 4000 (VA) w) (W) W) w)

1 |lluminagéo ormamental 1 F+F D 220V 15 8 4212 4170 S+R 2085 2085 OK

2 |iluminagdo omamental 2 F+F D 220V 2 3939 3900 ST 1950 1950 OK

3 |Rele Fotocélula FrFeT Fi 220V 1 4554 4000 R+T 2000 2000 | OK
TOTAL | 7 8 T 12705 12070 | R+S+T| 4035 4085 3950
Observagéo:

todos os postes e lumindrias deverfio ser

aterradas individualmente com haste, ao lado

de cada poste devera conter uma caixa de

passagem em alvenaria para passagem dos

dutos e o aterramento.

LOTE N.°01 - 54.800,10 m2.

01 02 03 04 05

06
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