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FECHAMENTO EM GRADIL COM TELA METÁLICA REVESTIDA COM POLIESTER H = 200 cm.
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EXTINTOR CARGA D' ÁGUA

EXTINTOR CARGA DE ESPUMA MECÂNICA

EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO

EXTINTOR CARGA DE PÓ BC

EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC

EXTINTOR CARGA DE PÓ D

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO BALIZAMENTO

LEGENDA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
S2

L13/H26

S12

L13/H26

INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

BARRA ANTIPÂNICO
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NOTA:

SINALIZAÇÃO LUMINOSA É ALIMENTADA POR
ACUMULADORES QUE DEVERÃO FUNCIONAR
AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTAR ENERGIA

DA REDE PÚBLICA.

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

                         SIMBOLOGIA

PONTO DE LUZ DE ILUMINAÇÃO  DE EMERGÊNCIA

PLANTA

VISTA FRONTAL

CORTE

Luminária de Emergência
110/220V

Lâmpadas fluor. 2x8W
Autonomia 3 a 6 horas

Dimensões (CxL xA)
410x75x80mm
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DET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

NOTA:

SINALIZAÇÃO LUMINOSA É ALIMENTADA POR ACUMULADORES
QUE  DEVERÃO   FUNCIONAR  AUTOMATICAMENTE   QUANDO
FALTAR ENERGIA DA REDE PÚBLICA INDICANDO OS ACESSOS E
SAÍDAS DA EDIFICAÇÃO.

Luminária de Balizamento
110/220V

Lâmpadas fluor. 1x7W
Autonomia 3 a 6 horas

Dimensões (CxL xA)
220x92x112mm

                       SIMBOLOGIA

PONTO DE LUZ DE ILUMINAÇÃO  DE EMERGÊNCIA
                  TIPO BALIZAMENTO

PLANTA
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DETALHE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PARA RAMPAS

1
1
0

11

7
09
2

Placa M1

89 x 89 cm

Esta edificação está dotada dos
seguintes Sistemas de Segurança

contra Incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência

Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

Projeção laje
Porta de abrir

(Tela aramada)

Abertura para ventilação
(Tela aramada 70x40/170

 0,00

DETALHE ABRIGO DE GÁS
ESCALA - 1:25

2 x P45

90 Kg

Platibanda e Cobertura

em concreto

SERÃO INSTALADAS AVISOS COM OS SEGUINTES DIZERES
"Perigo", Ïnflamável" e "Não Fume" com letras de tamanho superior a 50mm.
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DETALHE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PARA ESCADAS
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