
ValetaLastro de ConcretoSolo Tubo de PVCSoloCaso exista passagem de carga sobre tubulação
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REGISTROESFERAVS 25 mm REGISTROESFERAVS 40 mmRESERVATÓRIOTIPO TAÇA 36.000 L
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.ø. COLUNA DE TUBULAÇÃO QUE DESCECOLUNA DE TUBULAÇÃO DE QUE SOBECOLUNA DE ÁGUA FRIAALø.CVø. COLUNA DE ALIMENTAÇÃOCOLUNA DE VENTILAÇÃO 
INDICAÇÃO DE FLUXO E INCLINAÇÃO DO TRECHOCAIXA SIFONADA C/7 ENT. 150X150X50 CS CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA60X60. PROFUNDIDADE: 80 CM

LEGENDA

i=1%TQø. TUBO DE QUEDA DE ESGOTOAPø. COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL
CP CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA40X40X40 CM

RL RALO SECO100X50X40
CPA CAIXA DE PASSAGEM DE DRENAGEM PLUVIAL EM ALVENARIA60X60X60 CMEsgoto Sanitário (PVC - Série normal)Água Fria doméstica (PVC - Soldável marrom)Água Quente doméstica ( PPR, PEX ou AQUATHERM)Ventilação (PVC - Série normal)Águas Pluviais (PVC - Série reforçada)LEGENDA DE CORES Água de Reuso (PVC - Soldável marrom)

∅ VARIÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL MARROMBOLSA E ROSCA P/ REGISTROADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
∅ VARIÁVEL VAR.REGISTRO DE GAVETAADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM VER ISOMÉTRICO 0,20LIGAÇÃO FLEXÍVEL

∅1/2"TUBO DE PVC TUBO DE PVCBOLSA DE PLÁSTICOPARAFUSO/BUCHA/ARRUELA PLÁSTICA CX. DE DESCARGA ACOPLADAACÃO SIFÔNICA.BACIA SANITÁRIA DE∅25mm Ø100mm
12 60 1260

54590 12
AA PLANTA BAIXAESCALA 1:15CORTE AAESCALA 1:15SAÍDA ∅100mm   1:3, CIMENTO E AREIA, COM ADIÇÃO DE HIDROFUGO A 3% DO PESO DO CIMENTO.* LASTRO: CONCRETO SIMPLES, TRAÇO 1:4:8, CIMENTO, AREIA E BRITA.  15 X 15 CM, DN 4,2 MM, ACO CA-60B.FORMA DAS BORDAS: SARRAFOS DE PINHO.* TAMPA: CONCRETO TRACO 1:3:4, CIMENTO,AREIA E BRITA, ARMADO COM MALHA DE* REVESTIMENTO DA ALVENARIA E REGULARIZACAO DO FUNDO: ARGAMASSA TRAÇO* ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS: ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, CAL HIDRATADA E AREIA* ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA DE QUALQUER NATUREZA E APILOAMENTO DE FUNDO.LASTRO DE CONCRETO SIMPLES * LASTRO DE CONCRETO SIMPLES.CONSTITUINTES* TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADO.* ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS DE BARRO.* ARGAMASSA DE REVESTIMENTO PARA ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO DE FUNDO.

ENTRADA ∅ 100mm
ACO CA-50 ∅8MMTAMPO DE CONCRETO ARMADONAARGAMASSAC/IMPERMEABILIZANTE

SAÍDA ∅ 100mmMALHA ∅4,2 C/15 ACO CA-60 BENTRADA ∅100mm EXECUÇÃO
SEM ESCALA
CAIXA DE INSPEÇÃO
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